C'Fluide Dépannage ‘A 27-CRE-304-1

Opérateur Détenteur

CFLUIDE - 0027 - COMPTE TEST @ DURAND Pierre
78873841700022 - SPECIMEN CERFA NON VALABL

contact@c-fluide.fr - 0427182270 demo@c-fluide. fr

26B rue d'Amiens o 2 rue de Flandres
60190 MONTMARTIN 26000 VALENCE

0000

Equipement “

Ref : SICILE / 768909877678 !UJN
Repére : SALON Mise en service : 14/04/2020

00!

Le 02/12/2020 de 08:15 a 15:00

Objet de l'intervention

Péle a bois qui fonctionne mal.

Détails de lintervention

Probléme de tirage du au raccordement sur le vieux conduit de fumé qui n'est pas compatible.
Mise en place d'un nouveau conduit inox extérieur en diamétre 250.

Conclusion

Fonctionnement correct. Bon tirage

Installation en fonctionnement [X] oui  [] Non Intervention sous garantie [] oui Non
Chiffrage du Compte Rendu - Voir annexe

Nom de l'intervenant Contact sur site
Pascal HENRI Pierre DURAND
Technicien

Propriétaire
Le 02/12/2020 & 22:54 ﬁw/ﬁ/ Le 02/12/2020 a 22:54 W@@c



ANNEXE ELEMENTS DE FACTURATION -
1 : N° 27-CRE-304-1
C'Fluide 02/12/2020

® | www.c-fluide.fr

Equipement Détenteur
Ref : SICILE - 768909877678 / Repére : SALON / DURAND Pierre

Mise en service : 14/04/2020 /
Intervenant

Pascal HENRI

Libellés Quantité Unité TVA P.U. HT Total HT
Tubage Diam 125 4,00 m 5,50% 35,00 € 140,00 €
MO Installation 4,00 h 20,00% 55,00 € 220,00 €
DEPL ZONE 2 1,00 u 20,00% 65,00 € 65,00 €
TOTAL HT oo 425,00 €
TV A e 64,70 €



. . N° 27-CRE-304-1
C'Fluide 02/12/2020

® | www.c-fluide fr

Détenteur
DURAND Pierre

Equipement

Ref : SICILE - 768909877678 / Repére : SALON /

Mise en service : 14/04/2020 /
Intervenant
Pascal HENRI

Podla a granulés & circuit da combustion étanche 16 E
DTA XXX CeE |2
wod.  PADOVA Puissance thermique nominale: 9,89 kW
Trpa PGVRE 9 Puissance thermique réduite: 4,02 KW
:‘3“ — CO(13%0,)  nominale: 0,013 %
Photo 1 - Objet Photo 1 - Réalisation

Photo 1 - Conclusion





